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Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos provetes ensaiados. 

Este documento não pode ser reproduzido, exceto integralmente, sem autorização por escrito do INEGI. 
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0. CONTROLO DOCUMENTAL E IDENTIFICAÇÃO 
 
 
0.1 IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 
 

Projeto --- 

Nome do Documento Relatório de Ensaio nº. LFF.2019.135.02 

Nome do Ficheiro --- 

 

0.2 CONTROLO DE VERSÔES 
 

Versão Edição Revisão Data Descrição Aprovado por 

1 1 0 2019-10-31 Versão Original JMG 

      

 

0.3 AUTOR(ES) 
 

Nome Entidade Iniciais 

José Mesquita Guimarães – Responsável Técnico do Laboratório INEGI JMG 

   

 

0.4 REVISOR(ES) 
 

Nome Entidade Iniciais 

Anabela Martins – Técnico de Laboratório INEGI AM 

   

 

0.5 TÉCNICO(S) DE LABORATÓRIO 
 

Nome Entidade Iniciais 

Bruno Nogueira – Técnico de Laboratório INEGI BN 

   

 
0.6 LISTA DE DISTRIBUIÇÃO 
 

Nome Entidade Iniciais 

Laboratório de Fumo e Fogo INEGI LFF 
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0.7 IDENTIFICAÇÃO 
 

 

Cliente: Sonae – Indústria de Revestimentos, S.A. 

 

 

Endereço: Lugar do Espido – Via Norte 

       4470-177 

 

 

Pedido: Testes de acordo com a norma EN 13823:2010 A1 de novembro 2014 

 

 

Referência do pedido: PE30190597 

 

 

Data do pedido: 2019-07-05 

 

 

Referência do material: Surforma HPL AC5 (0.8 – 1.2mm) 

 

 

Data de receção do material: 2019-07-23 

 

 

Data de realização dos ensaios: 2019-07-31; 2019-08-01 

 

 

Data do relatório: 2019-10-31 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente relatório refere-se a ensaios exploratórios de reação ao fogo e potencial classificação de materiais com 

a referência "Surforma HPL AC5 (0,8 – 1,2 mm)”. 

 

2. METODOLOGIA 
 

Ensaio Método 

Diversos parâmetros de flamabilidade (SBI) EN 13823:2010 
A1 de novembro 2014  

 

3. PROVETES 
 

3.1 Dimensões e condicionamento 

 
Os provetes foram preparados pelo cliente e apresentavam as seguintes dimensões e massas:  

Referência Comprimento (mm) Largura (mm) Espessura (mm) Massa (g) 

LFF.2019.135.01 1499 1001 0,8 1721 

LFF.2019.135.02 1502 497 0,8 887 

LFF.2019.135.03 1501 1001 0,8 1812 

LFF.2019.135.04 1502 500 0,8 882 

 

Antes de serem ensaiados foram condicionados durante 170 horas à temperatura de 23 ± 2 ºC e à humidade relativa 

de 50 ± 5 %, tendo-se verificado o cumprimento do critério de obtenção de massa constante. 

 

3.2 Montagem dos provetes 

Os provetes foram ensaiados em posição livre (alínea 5.2.2.a da norma EN 13823). 
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4. RESULTADOS 
 

Provete 
LFF.2019.135.01 

e 
LFF.2019.135.02 

LFF.2019.135.03 
e 

LFF.2019.135.04 

FIGRA 0,2 MJ (W/s) 1152.3 1769.7 

FIGRA 0,4 MJ (W/s) 1152.3 1769.7 

THR 600 s (MJ) 8.0 9.9 

LFS (m) Não Não 

CLASSIFICAÇÃO DE REAÇAO AO FOGO E E 

SMOGRA (m2/s2)  (*) 22.8 26.7 

TSP 600s (m2)  (*) 43.8 22.3 

CLASSIFICAÇÃO DE FUMOS s1 s1 

QUEDA DE GOTAS / PARTÍCULAS Não Não 

CLASSIFICAÇÃO QUEDA DE GOTAS d0 d0 

     FIGRA: “Fire growth rate”     THR: “Total heat release”     LFS: “Lateral flame spread”     (*): Com correção 
     SMOGRA: “Smoke growth rate”     TSP: “Total smoke production”      TNR: “Threshold not reached” 

 

“Os resultados do teste referem-se ao comportamento dos provetes de teste de um produto sob as condições 

particulares do teste; não pretendem ser o único critério para avaliar o perigo potencial de incêndio do produto em 

uso.” 
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5. LIMITAÇÕES 
 
Todas as informações contidas neste documento sobre a descrição do produto foram fornecidas pelo cliente, sem 

responsabilidade do laboratório do INEGI. 

Este documento não representa nenhum tipo de aprovação ou certificação do produto. 

Este documento é válido por 5 (cinco) anos. 

 
 
 
 
Porto, 31 de outubro de 2019 

 
José Mesquita Guimarães 

Responsável Técnico do Laboratório 
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ANEXO I 

Fotos 
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Figura 1 – Montagem dos provetes. 
 

 
Figura 2 – Teste no SBI. 

 

 

 
Figura 3 – Aspeto dos provetes no final do teste. 
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ANEXO II 

Relatórios do SBI 
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